
























































 

Date Intervention

27/10 B.D.L.T. : Temps de marche important sur la pompe n° 1. Sur place, pompe désamorçée. Réamorçage 

15/2 APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.

1/3 Curage du poste

5/3
Pompe N°1: Après consultation des bilans BDLT: Temps de fonctionnement important:Sur place, 

appareillage désamorçé. Réarmorçage et contrôle du bon fonctionnement.

12/7 Curage du poste

13/7
Pompe N°1: Après consultation des bilans BDLT: Temps de fonctionnement important:Sur place, 

appareillage désamorçé. Réarmorçage et contrôle du bon fonctionnement.

14/9 Dégorgement réseau effectué par SMF

15/10 Dégorgement réseau amont effectué par SMF

18/10 Curage du poste

19/10
Pompe N°1: Après consultation des bilans BDLT: Temps de fonctionnement important:Sur place, 

appareillage désamorçé. Réarmorçage et contrôle du bon fonctionnement.

13/3 Action préventive: Curage du poste

16/4
Réfection de la porte accès local de commande et du local dégrilleur ( décapage + peinture ) et 

remplacement de la serrure local dégrilleur.

16/4 Remplacement d'une grille de ventilation

1/8 Après consultation des bilans journaliers, nous avons constatés un temps de marche important sur la pompe N'1. Sur place, pompe désamorcée , remise en service de la pompe.

4/11 Action préventive: Curage du poste

16/4 Remplacement d'une grille de ventilation

16/4
Réfection de la porte accès local de commande et du local dégrilleur ( décapage + peinture ) et 

remplacement de la serrure local dégrilleur.

8/3
Absence tension. Sur place, poste disjoncté. Réarmement puis remise en service et contrôle du bon 
fonctionnement. Ce défaut fait suite à un incident sur le réseau EDF.

26/5
Absence tension. Sur place, poste disjoncté. Réarmement puis remise en service et contrôle du bon 
fonctionnement. Ce défaut fait suite à un incident sur le réseau EDF.

11/6 Action préventive: Curage du poste

26/6
Appel ordonnancement: Défaut pompe N°2:Sur place, a ppareillage disjoncté suite à un défaut sur la 
garniture "arbre moteur". Mise à l'arrêt et consignation de l'appareillage.

6/7 Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"

15/10 Action préventive: Curage du poste

2009

2006

PR Robinson 2

2007

2008

 
 



Date Intervention

9/11 Défaut pompe n'1, mise à l'arret et consignation.

21/11 Remplacement de la pompe n'1

21/11 Renouvellement de la pompe n'1

20/3 Appel ordonnancement: Absence tension. Sur place, Protection différenciel enclenché. Réarmement et 

3/4 Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "

14/4 Mise en place par la collectivité de trois barrières afin d'éviter le dépôt d'objets encombrants.

20/3 Appel ordonnancement: Absence tension. Sur place, Protection différenciel enclenché. Réarmement et 

24/6
Absence tension. Sur place, Protection différenciel enclenché. Réarmement et contrôle de l'installation 

.

8/7 Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"

2007

2008

2009

PR Anquetil

 
 

Date Intervention

7/2 Contrôle matériel de télésurveillance et test des alarmes.

15/2 APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.

8/3 Pompes de draînage en fonctionnement ? Revoir paramétrage sofrel.

20/12 Mise en place grille anti chute et de caillebottis.

3/4 Contrôle réglementaire de l'armoire électrique par l'APAVE

8/7 Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"

1/12 Pompe N° 1 de drainage : Fuite sur bride. 

1/12 Pompe  N° 1 eaux pluviales: Conduite cassée sur  la partie basse 

1/12 Pompe  N° 2 eaux pluviales: Fuite sur Conduite de relèvement.

1/12
Bâche de relèvement des eaux ( situé à l'extérieur du bâtiment ): Clapets Hors service pour les pompes de 
drainage.

1/12 Pompe Vide cave hors service + conduite en mauvais état.

10/12 Curage et nettoyage complet des deux bâche + inspection pour chiffrage réparation..

2009

2006

2007

2008

PR anti-crue Acacias

 
 



Date Intervention

7/2 Contrôle matériel de télésurveillance et test des alarmes.

2/5 Graissage de la vanne

9/6 Défaut appel test. Pas de tonalité sur ligne PTT. Câble déterrioré.

17/6
Suite à un appel ordonnancement: Poste disjoncté. Sur place, armoire ouverte et disjoncteur 

enclenché. Réarmement et remise en service de l'installation.

7/12 Essai ouverture et fermeture vanne + contrôle graissage.

13/3 Amélioration : Mise en place d'une alarme " Entrée seine".

27/6 Pompage et nettoyage de la bâche ainsi que devant la vanne anti-crue.

13/7 Amélioration sécurité : Modification ouverture des trappes. La trappes au dessus de échelle en 

8/11 Remplacement du compteur EDF

22/11 Remplacement batterie SOFREL.

13/3 Amélioration : Mise en place d'une alarme " Entrée seine".

13/7
Amélioration sécurité : Modification ouverture des trappes. La trappes au dessus de échelle en 

première ouverture.

3/4 Contrôle réglementaire de l'armoire électrique par l'APAVE

30/10 Entretien de la vanne motorisée: Graissage et contrôle du bon fonctionnement

30/6 Renouvellement de l'enveloppe armoire comptage EDF.

23/4 Action préventive: Curage du poste et graissage de la vanne d'entrée.

8/7 Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"

2/9 Remplacement de la poignée sur la porte de l'armoire électrique.

2/11 Action préventive: Graissage de la vanne d'entrée et essais de fonctionnement.

2009

2006

PR anti-crue Quai de l'Apport Paris

2007

2008

 
 



Casse par l'entreprise de génie civil de la conduite de refoulement du poste lors de travaux de terrassement. Réparation de la conduite et remise en 
service: OK. Pas de by-pass de EU vers la Seine lors de cette intervention.

21/1

Appel ordonnancement: Défaut pompe N°2:Sur place, appareillage obstrué. D ésobstruction et remise en service.18/11

Action préventive: Curage du poste5/11

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"8/7

Action préventive: Curage du poste11/6

Action préventive: Curage du poste26/2

2009

Renouvellement de l'armoire électrique1/9

Renouvellement de la pompe n°1.11/4

Contrôle de la télésurveillance: Contrôle des alarmes avec cellule ordonnacement24/11

Action préventive: Curage du poste4/11

Renouvellement de la pompe n'1.11/4

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Dépose de la pompe n'1 pour remplacement de la volute et remplacement de la roue.31/1

Action préventive: Curage du poste31/1

BDLT: Temps de marche trop important de la pompe n'1, sur place la pompe ne débite pas, mise à l'arrêt et consignation.8/1

2008

Remplacement des deux clapets27/9

Remplacement poire de niveau très bas.21/12

Remplacement bride pompe n'220/12

Débouchage pompe n'217/12

BDLT: temps de marche trop important de la pompe n'2, sur place, pompe bouchée, mise à l'arret et consignation14/12

curage du poste18/10

Remplacement des deux clapets27/9

Appel ordonnnacement: Nth poste pompes en marche. Sur place, contrôle du poste, OK7/9

Curage du poste.12/7

Pompe N'1: Clapet bloqué. Déblocage et contrôle du bon fonctionnement de la pompe.2/4

Contrôle télésurveillance: Test des alarmes avec cellule ordonnancement.28/3

Pompe N'1: Clapet bloqué. Déblocage et contrôle du bon fonctionnement de la pompe. Commande de deux clapets.23/3

Pompe N'1: Clapet bloqué. Déblocage et contrôle du bon fonctionnement de la pompe.16/3

Pompe N'1: Clapet bloqué. Déblocage et contrôle du bon fonctionnement de la pompe.6/3

Pompe N°1: BDLT: Temps de fonctionnement important. Appareillage remonté. Pas de présence de bouchage.Clapet a vérifier.5/3

Curage du poste.1/3

Appel ordonnnacement: Nth poste. Sur place, pompe n°1 en route mais pas de débit. Mise à l'arrêt de la pompe N°1 et mise en route de la 
pompe n°2.

23/2

Pompe n°1: Débouchage et remise en service.16/2

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

Appel ordonnancement: NTH pompe: Sur place, une seule pompe N°2 en route. ( configuration de fonctionnement si niveau très haut )5/2

2007

Remplacement de la poire de niveau bas16/10

Amélioration Sécurité: Mise en place d'une grille anti-chute.9/10

Défaut niveau très haut pompes en marche. Sur place, une seule pompe est autorisée a fonctionner.2/12

B.D.L.T.• Temps de marche important. Surplace, la permutation est bien réalisée mais la pompe n°2 bouchée.6/11

B.D.L.T. : Temps de marche sur la pompe N°2. Sur place, pas de permutation de pompe.31/10

Remplacement de la poire de niveau bas16/10

Amélioration Sécurité: Mise en place d'une grille anti-chute.9/10

B.D.L.T. : marche 24/24 sur la pompe N°2.Sur place, poire de niveau bas coinçée. Remise en place de la poire.16/5

B.D.L.T.• marche 24/24 sur la pompe N°2.Sur place, poire de niveau bas coinçée. Remise en place de la poire.27/4

B.D.L.T.• marche 24/24 sur la pompe N°2.Sur place, poire de niveau bas coinçée. Remise en place de la poire.13/3

B.D.L.T.• marche 24/24 sur la pompe N°2.Sur place, poire de niveau bas coinçée. Remise en place de la poire.8/3

NTH + pompes en marche. Sur place, pompe N° 1 en route car "l'automatisme" du poste interdit le fonctionnement à deux pompes.21/2

NTH + pompes en marche. Sur place, pompe N° 1 en route car "l'automatisme" du poste interdit le fonctionnement à deux pompes.19/2

2006

InterventionDate

PR Balzac

Casse par l'entreprise de génie civil de la conduite de refoulement du poste lors de travaux de terrassement. Réparation de la conduite et remise en 
service: OK. Pas de by-pass de EU vers la Seine lors de cette intervention.

21/1

Appel ordonnancement: Défaut pompe N°2:Sur place, appareillage obstrué. D ésobstruction et remise en service.18/11

Action préventive: Curage du poste5/11

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"8/7

Action préventive: Curage du poste11/6

Action préventive: Curage du poste26/2

2009

Renouvellement de l'armoire électrique1/9

Renouvellement de la pompe n°1.11/4

Contrôle de la télésurveillance: Contrôle des alarmes avec cellule ordonnacement24/11

Action préventive: Curage du poste4/11

Renouvellement de la pompe n'1.11/4

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Dépose de la pompe n'1 pour remplacement de la volute et remplacement de la roue.31/1

Action préventive: Curage du poste31/1

BDLT: Temps de marche trop important de la pompe n'1, sur place la pompe ne débite pas, mise à l'arrêt et consignation.8/1

2008

Remplacement des deux clapets27/9

Remplacement poire de niveau très bas.21/12

Remplacement bride pompe n'220/12

Débouchage pompe n'217/12

BDLT: temps de marche trop important de la pompe n'2, sur place, pompe bouchée, mise à l'arret et consignation14/12

curage du poste18/10

Remplacement des deux clapets27/9

Appel ordonnnacement: Nth poste pompes en marche. Sur place, contrôle du poste, OK7/9

Curage du poste.12/7

Pompe N'1: Clapet bloqué. Déblocage et contrôle du bon fonctionnement de la pompe.2/4

Contrôle télésurveillance: Test des alarmes avec cellule ordonnancement.28/3

Pompe N'1: Clapet bloqué. Déblocage et contrôle du bon fonctionnement de la pompe. Commande de deux clapets.23/3

Pompe N'1: Clapet bloqué. Déblocage et contrôle du bon fonctionnement de la pompe.16/3

Pompe N'1: Clapet bloqué. Déblocage et contrôle du bon fonctionnement de la pompe.6/3

Pompe N°1: BDLT: Temps de fonctionnement important. Appareillage remonté. Pas de présence de bouchage.Clapet a vérifier.5/3

Curage du poste.1/3

Appel ordonnnacement: Nth poste. Sur place, pompe n°1 en route mais pas de débit. Mise à l'arrêt de la pompe N°1 et mise en route de la 
pompe n°2.

23/2

Pompe n°1: Débouchage et remise en service.16/2

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

Appel ordonnancement: NTH pompe: Sur place, une seule pompe N°2 en route. ( configuration de fonctionnement si niveau très haut )5/2

2007

Remplacement de la poire de niveau bas16/10

Amélioration Sécurité: Mise en place d'une grille anti-chute.9/10

Défaut niveau très haut pompes en marche. Sur place, une seule pompe est autorisée a fonctionner.2/12

B.D.L.T.• Temps de marche important. Surplace, la permutation est bien réalisée mais la pompe n°2 bouchée.6/11

B.D.L.T. : Temps de marche sur la pompe N°2. Sur place, pas de permutation de pompe.31/10

Remplacement de la poire de niveau bas16/10

Amélioration Sécurité: Mise en place d'une grille anti-chute.9/10

B.D.L.T. : marche 24/24 sur la pompe N°2.Sur place, poire de niveau bas coinçée. Remise en place de la poire.16/5

B.D.L.T.• marche 24/24 sur la pompe N°2.Sur place, poire de niveau bas coinçée. Remise en place de la poire.27/4

B.D.L.T.• marche 24/24 sur la pompe N°2.Sur place, poire de niveau bas coinçée. Remise en place de la poire.13/3

B.D.L.T.• marche 24/24 sur la pompe N°2.Sur place, poire de niveau bas coinçée. Remise en place de la poire.8/3

NTH + pompes en marche. Sur place, pompe N° 1 en route car "l'automatisme" du poste interdit le fonctionnement à deux pompes.21/2

NTH + pompes en marche. Sur place, pompe N° 1 en route car "l'automatisme" du poste interdit le fonctionnement à deux pompes.19/2

2006

InterventionDate

PR Balzac

 



Remplacement de la poire de niveau bas.17/11

Remplacement de la poire de niveau trop plein.16/10

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"8/7

Action préventive: Curage du poste11/6

Remplacement des trappes de visite 19/5

2009

Remplacement des chaînes de levage et manilles24/11

Remplacement des chaînes de levage et manilles24/11

Action préventive: Curage du poste13/11

Nettoyage et essais des régulateurs de niveaux: ok.6/6

Action préventive: Curage du poste25/9

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Action préventive: Curage du poste14/2

Bdlt: temps de marche trop important: sur place poire de niveau bas bloquée. Déblocage, essais .11/2

2008

Curage du poste8/11

Curage du poste30/8

Sécurité: Chaînes de levage hors service.Retrait des chaînes.31/5

Curage du poste31/5

Télésurveillance: Contrôle et test des alarmes avec service ordonancement.13/4

Réfection des têtes de barres de guidage ( Anti rouille + peinture )23/3

Curage du poste22/2

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

Appel ordonnancement: Absence tension . Sur place, coupure edf jusqu'à 12h00.29/1

2007

Niveau très haut et pompes à l'arrêt: Sur place, poire de niveau bas coinçée. Remise en place et contrôle du bon fonctionnement du poste.12/11

Suite à des problèmes d'odeurs.Mise en place d'une étanchéité autour du regard.5/9

Disjonction du poste suite aux orages.Réarmement et remise en service du poste.27/7

Remplacement des poires ( Niveau premier démarrage et niveau haut ) .19/7

B.D. L. T: Poire de niveau bas coinçée. Remise en place de la poire.26/6

Contrôle matériel de télésurveillance et test des alarmes.23/1

2006

InterventionDate

PR Bas Vignons

Remplacement de la poire de niveau bas.17/11

Remplacement de la poire de niveau trop plein.16/10

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"8/7

Action préventive: Curage du poste11/6

Remplacement des trappes de visite 19/5

2009

Remplacement des chaînes de levage et manilles24/11

Remplacement des chaînes de levage et manilles24/11

Action préventive: Curage du poste13/11

Nettoyage et essais des régulateurs de niveaux: ok.6/6

Action préventive: Curage du poste25/9

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Action préventive: Curage du poste14/2

Bdlt: temps de marche trop important: sur place poire de niveau bas bloquée. Déblocage, essais .11/2

2008

Curage du poste8/11

Curage du poste30/8

Sécurité: Chaînes de levage hors service.Retrait des chaînes.31/5

Curage du poste31/5

Télésurveillance: Contrôle et test des alarmes avec service ordonancement.13/4

Réfection des têtes de barres de guidage ( Anti rouille + peinture )23/3

Curage du poste22/2

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

Appel ordonnancement: Absence tension . Sur place, coupure edf jusqu'à 12h00.29/1

2007

Niveau très haut et pompes à l'arrêt: Sur place, poire de niveau bas coinçée. Remise en place et contrôle du bon fonctionnement du poste.12/11

Suite à des problèmes d'odeurs.Mise en place d'une étanchéité autour du regard.5/9

Disjonction du poste suite aux orages.Réarmement et remise en service du poste.27/7

Remplacement des poires ( Niveau premier démarrage et niveau haut ) .19/7

B.D. L. T: Poire de niveau bas coinçée. Remise en place de la poire.26/6

Contrôle matériel de télésurveillance et test des alarmes.23/1

2006

InterventionDate

PR Bas Vignons

 
 



Pompes N°1et N°2 :Remplacement des chaînes de levag e.27/11

Action préventive: Curage du poste15/10

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"6/7

Action préventive: Curage du poste11/6

2009

Renouvellement de l'armoire électrique.11/9

Action préventive: Curage du poste13/11

Remise en service de la sonde ultra-son et contrôle du bon fonctionnement.24/10

Action préventive: Curage du poste2/10

Dysfonctionnement de la sonde ultra-son (perte d'écho). Mise en fonctionnement du poste sur flotteur de secours.25/9

Renouvellement de l'armoire électrique.11/9

Appel ordonnancement: Défaut pompe N'2.Sur place, appareillage disjoncté Réarmement et contrôle de l'installation .10/7

Action préventive: Curage du poste5/6

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Action préventive: Curage du poste14/2

Défaut commande électrique armoire, remplacement fusible défectueux20/1

2008

Curage du poste8/11

Curage du poste30/8

Curage du poste31/5

Télésurveillance: Contrôle et test des alarmes avec service ordonancement.13/4

Curage du poste22/2

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

2007

Appel astreinte: NTH +pompes à l'arrêt. Sur place, poires de niveaux 1 er et deuxième démarrage hors-service. Mise en place d'une poire 
NTH sur niveau ( premier démarrage ).Poires HS à remplacer

17/2

Contrôle matériel de télésurveillance et test des alarmes.23/1

2006

InterventionDate

PR Beurois

Pompes N°1et N°2 :Remplacement des chaînes de levag e.27/11

Action préventive: Curage du poste15/10

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"6/7

Action préventive: Curage du poste11/6

2009

Renouvellement de l'armoire électrique.11/9

Action préventive: Curage du poste13/11

Remise en service de la sonde ultra-son et contrôle du bon fonctionnement.24/10

Action préventive: Curage du poste2/10

Dysfonctionnement de la sonde ultra-son (perte d'écho). Mise en fonctionnement du poste sur flotteur de secours.25/9

Renouvellement de l'armoire électrique.11/9

Appel ordonnancement: Défaut pompe N'2.Sur place, appareillage disjoncté Réarmement et contrôle de l'installation .10/7

Action préventive: Curage du poste5/6

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Action préventive: Curage du poste14/2

Défaut commande électrique armoire, remplacement fusible défectueux20/1

2008

Curage du poste8/11

Curage du poste30/8

Curage du poste31/5

Télésurveillance: Contrôle et test des alarmes avec service ordonancement.13/4

Curage du poste22/2

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

2007

Appel astreinte: NTH +pompes à l'arrêt. Sur place, poires de niveaux 1 er et deuxième démarrage hors-service. Mise en place d'une poire 
NTH sur niveau ( premier démarrage ).Poires HS à remplacer

17/2

Contrôle matériel de télésurveillance et test des alarmes.23/1

2006

InterventionDate

PR Beurois

 
 



Action préventive: Curage du poste15/10

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"6/7

Action préventive: Curage du poste11/6

Action préventive: Curage du poste12/2

2009

Action préventive: Curage du poste13/11

Appel ordonnancement: Défaut pompe N' 2.Sur place, appareillage disjoncté. Réarmement et contrôle de l'installation .25/7

Action préventive: Curage du poste12/6

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Action préventive: Curage du poste14/2

2008

Renouvellement de l'armoire électrique de commande.20/9

Remplacement du relais KA822/5

Remplacement de la poire de premier démarrage.11/5

Curage du poste8/11

Curage du poste30/8

Curage du poste31/5

Remplacement du relais KA822/5

Remplacement de la poire de premier démarrage.11/5

Curage du poste22/2

Prévoir un accès pour véhicule d'intervention ( équipé d'un système de levage )16/2

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

2007

Pompe n°2 bouchée. Débouchage de la pompe puis remise en service.12/7

Pompe n°2 bouchée. Débouchage de la pompe puis remise en service.21/6

2006

InterventionDate

PR Cassin

Action préventive: Curage du poste15/10

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"6/7

Action préventive: Curage du poste11/6

Action préventive: Curage du poste12/2

2009

Action préventive: Curage du poste13/11

Appel ordonnancement: Défaut pompe N' 2.Sur place, appareillage disjoncté. Réarmement et contrôle de l'installation .25/7

Action préventive: Curage du poste12/6

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Action préventive: Curage du poste14/2

2008

Renouvellement de l'armoire électrique de commande.20/9

Remplacement du relais KA822/5

Remplacement de la poire de premier démarrage.11/5

Curage du poste8/11

Curage du poste30/8

Curage du poste31/5

Remplacement du relais KA822/5

Remplacement de la poire de premier démarrage.11/5

Curage du poste22/2

Prévoir un accès pour véhicule d'intervention ( équipé d'un système de levage )16/2

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

2007

Pompe n°2 bouchée. Débouchage de la pompe puis remise en service.12/7

Pompe n°2 bouchée. Débouchage de la pompe puis remise en service.21/6

2006

InterventionDate

PR Cassin

 
 



Appel ordonnancement: Défaut pompe N°2:Sur place, a ffichage défaut "surcharge". Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.28/12

Action préventive: Curage du poste10/12

Appel ordonnancement: Défaut pompe N°2:Sur place, a ppareillage disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.21/10

Alarme urgente: Deux pompes en défaut (affichage du défaut )"surcharge". Réarmement puis contrôle du bon fonctionnement.5/10

Remplacement de l'armoire électrique.29/9

Action préventive: Curage du poste13/8

Niveau très haut et pompes à l'arrêt :Sur place, poire de niveau bas coincé; Remise en place et contrôle du bon fonctionnement.6/6

Action préventive: Curage du poste28/5

Appel ordonnancement: Défaut pompe N°1:Sur place, a ppareillage disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.14/4

Pompe N°2 en défaut: Sur place, appareillage en déf aut thermique. Réarmement du relais thermique et contrôle du bon fonctionnement.28/3

Action préventive: Curage du poste12/2

2009

Remplacement de la poire de niveau " premier démarrage".24/11

Action préventive: Curage du poste16/10

Contrôle de la télésurveillance: Contrôle des alarmes avec cellule ordonnacement29/9

Prise en compte du débitmètre de refoulement pour le calcul des volumes pompés dans les bilans.1/9

Action préventive: Curage du poste29/8

Curage du poste et débouchage de la pompe N'2.17/7

Action préventive: Curage du poste30/4

Remplacement de la poire de niveau " premier démarrage".24/11

Appel ordonnancement: Disjonction pompe n' 1, ré enclenchement, essais et remise en service17/10

Action préventive: Curage du poste16/10

Appel ordonnancement: Niveau très haut et pompes à l'arrêt. Sur place, armoire ouverte et pompes sur arrêt. Remise en service de 
l'installation et contrôle du bon fonctionnement.

25/6

Action préventive: Curage du poste30/4

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Appel ordonnancement: Disjonction pompe n'2, ré enclenchement, essais et remise en service21/3

Action préventive: Curage du poste17/1

2008

Amélioration: Mise en place d'une traverse avec cadenas.9/7

Barres de guidage à remplacer7/9

Curage du poste26/7

Amélioration: Modification du système de fermeture des trappes. Mise en place d'une traverse avec cadenas.9/7

Intervention sur la canalisation de refoulement ( pompe N'1 ).5/7

Curage du poste5/7

Fuite constatée au niveau du " coude à patin ".Module cassé.Consignation de la pompe N'1.26/4

Curage du poste.26/4

Curage du poste25/1

2007

Amélioration : mise en place de grilles antichute1/9

Remplacement du télérupteur.10/11

Remplacement de la poire de niveau bas + chaîne de levage sur la pompe n°2.26/9

Remplacement de la porte du coffret edf.18/7

Remplacement du télérupteur.10/11

Niveau très haut et pompes à l'arrêt. Sur place, défaut sur télérupteur ( pas de contact ), débranchement de l'alimentation afin de 
remettre en service l'installation.

28/10

Réfection ( soudure ) sur la poignée permétant d' ouvrir la plaque de regard.28/9

Remplacement de la poire de niveau bas + chaîne de levage sur la pompe n°2.26/9

Niveau très haut et pompes à l'arrêt. Sur place, poire de niveau coinçée.Remise en place et vérification du bon fonctionnement.20/9

Remplacement de la porte du coffret edf.18/7

Défaut absence tension 220 V + Pompes N° 1 et n°2. Sur place, porte coffret armoire cassée et trouvée au sol + disjoncteur actionné. 
Réarmement disjoncteur et contrôle générale du poste et remise en place avec du scotch de la porte du coffret.

26/6

Poire de niveau bas coinçée entraînant une marche permanente des pompes. Remise en place de la poire.16/5

2006

InterventionDate

PR Gutenberg

Appel ordonnancement: Défaut pompe N°2:Sur place, a ffichage défaut "surcharge". Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.28/12

Action préventive: Curage du poste10/12

Appel ordonnancement: Défaut pompe N°2:Sur place, a ppareillage disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.21/10

Alarme urgente: Deux pompes en défaut (affichage du défaut )"surcharge". Réarmement puis contrôle du bon fonctionnement.5/10

Remplacement de l'armoire électrique.29/9

Action préventive: Curage du poste13/8

Niveau très haut et pompes à l'arrêt :Sur place, poire de niveau bas coincé; Remise en place et contrôle du bon fonctionnement.6/6

Action préventive: Curage du poste28/5

Appel ordonnancement: Défaut pompe N°1:Sur place, a ppareillage disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.14/4

Pompe N°2 en défaut: Sur place, appareillage en déf aut thermique. Réarmement du relais thermique et contrôle du bon fonctionnement.28/3

Action préventive: Curage du poste12/2

2009

Remplacement de la poire de niveau " premier démarrage".24/11

Action préventive: Curage du poste16/10

Contrôle de la télésurveillance: Contrôle des alarmes avec cellule ordonnacement29/9

Prise en compte du débitmètre de refoulement pour le calcul des volumes pompés dans les bilans.1/9

Action préventive: Curage du poste29/8

Curage du poste et débouchage de la pompe N'2.17/7

Action préventive: Curage du poste30/4

Remplacement de la poire de niveau " premier démarrage".24/11

Appel ordonnancement: Disjonction pompe n' 1, ré enclenchement, essais et remise en service17/10

Action préventive: Curage du poste16/10

Appel ordonnancement: Niveau très haut et pompes à l'arrêt. Sur place, armoire ouverte et pompes sur arrêt. Remise en service de 
l'installation et contrôle du bon fonctionnement.

25/6

Action préventive: Curage du poste30/4

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Appel ordonnancement: Disjonction pompe n'2, ré enclenchement, essais et remise en service21/3

Action préventive: Curage du poste17/1

2008

Amélioration: Mise en place d'une traverse avec cadenas.9/7

Barres de guidage à remplacer7/9

Curage du poste26/7

Amélioration: Modification du système de fermeture des trappes. Mise en place d'une traverse avec cadenas.9/7

Intervention sur la canalisation de refoulement ( pompe N'1 ).5/7

Curage du poste5/7

Fuite constatée au niveau du " coude à patin ".Module cassé.Consignation de la pompe N'1.26/4

Curage du poste.26/4

Curage du poste25/1

2007

Amélioration : mise en place de grilles antichute1/9

Remplacement du télérupteur.10/11

Remplacement de la poire de niveau bas + chaîne de levage sur la pompe n°2.26/9

Remplacement de la porte du coffret edf.18/7

Remplacement du télérupteur.10/11

Niveau très haut et pompes à l'arrêt. Sur place, défaut sur télérupteur ( pas de contact ), débranchement de l'alimentation afin de 
remettre en service l'installation.

28/10

Réfection ( soudure ) sur la poignée permétant d' ouvrir la plaque de regard.28/9

Remplacement de la poire de niveau bas + chaîne de levage sur la pompe n°2.26/9

Niveau très haut et pompes à l'arrêt. Sur place, poire de niveau coinçée.Remise en place et vérification du bon fonctionnement.20/9

Remplacement de la porte du coffret edf.18/7

Défaut absence tension 220 V + Pompes N° 1 et n°2. Sur place, porte coffret armoire cassée et trouvée au sol + disjoncteur actionné. 
Réarmement disjoncteur et contrôle générale du poste et remise en place avec du scotch de la porte du coffret.

26/6

Poire de niveau bas coinçée entraînant une marche permanente des pompes. Remise en place de la poire.16/5

2006

InterventionDate

PR Gutenberg

 
 



Action préventive: Curage du poste15/10

Action préventive: Curage du poste11/6

Pompe N°2: Mise en place d'une pompe neuve 16/3

Alarme niveau très haut et pompes à l'arrêt: Sur place poire de niveau en défaut: Réfection et contrôle du bon fonctionnement.10/3

Action préventive: Curage du poste25/2

Remplacement des deux chaînes de levage.6/2

Pompe N°2 en défaut d'isolement: Appareillage remon té et envoyé en réparation.5/2

Appel ordonnancement: Défaut pompe N°2:Sur place, a ppareillage disjoncté. Réarmement et remise en service.14/1

Absence tension: Sur place, poste disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.11/1

2009

Contrôle de la télésurveillance: Contrôle des alarmes avec cellule ordonnacement24/11

Action préventive: Curage du poste4/11

BDLT : temps de marche pompes important : sur place : RAS16/4

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

BDLT: temps de marche trop important, nettoyage des poires, contrôle, RAS27/3

Action préventive: Curage du poste13/3

2008

Curage du poste.24/10

Curage du poste.26/7

Curage du poste.26/4

Contrôle télésurveillance: Test des alarmes avec cellule ordonnancement.28/3

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

Curage du poste.25/1

2007

InterventionDate

PR IBM

Action préventive: Curage du poste15/10

Action préventive: Curage du poste11/6

Pompe N°2: Mise en place d'une pompe neuve 16/3

Alarme niveau très haut et pompes à l'arrêt: Sur place poire de niveau en défaut: Réfection et contrôle du bon fonctionnement.10/3

Action préventive: Curage du poste25/2

Remplacement des deux chaînes de levage.6/2

Pompe N°2 en défaut d'isolement: Appareillage remon té et envoyé en réparation.5/2

Appel ordonnancement: Défaut pompe N°2:Sur place, a ppareillage disjoncté. Réarmement et remise en service.14/1

Absence tension: Sur place, poste disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.11/1

2009

Contrôle de la télésurveillance: Contrôle des alarmes avec cellule ordonnacement24/11

Action préventive: Curage du poste4/11

BDLT : temps de marche pompes important : sur place : RAS16/4

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

BDLT: temps de marche trop important, nettoyage des poires, contrôle, RAS27/3

Action préventive: Curage du poste13/3

2008

Curage du poste.24/10

Curage du poste.26/7

Curage du poste.26/4

Contrôle télésurveillance: Test des alarmes avec cellule ordonnancement.28/3

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

Curage du poste.25/1

2007

InterventionDate

PR IBM

 
 



Action préventive: Curage du poste15/10

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"8/7

Télésurveillance: Batterie hors service. Remplacement et connexions réalisées20/7

Appel ordonnancement: Défaut pompe N°2:Sur place, a ppareillage disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.15/6

Action préventive: Curage du poste11/6

Action préventive: Curage du poste19/2

2009

Défaut appel test : Intervention d'un technicien de France telecom pour rétablissement ligne .12/9

Appel ordonnancement: Défaut pompe N' 1.Sur place, appareillage disjoncté. Réarmement et contrôle de l'installation .1/7

Action préventive: Curage du poste5/6

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Défaut appel test: Suppression du parasurtenseur de la ligne France telecom27/2

Action préventive: Curage du poste14/2

Remplacement carte mère télésurveillance et parasurtenseur.7/1

2008

Réfection conduite d'arrivée d'eau potable dans le regard.23/5

Remplacement de la poire de niveau très haut.14/3

Sonde ultra son: Remplacement du boitier électronique.26/2

Curage du poste.18/11

Appel ordonnancement: Pompe N'2 en défaut: Sur place, appareillage disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.29/10

Curage du poste.30/8

Curage du poste.14/6

Appel ordonnancement: Pompe N'2 en défaut: Sur place, appareillage disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.12/6

Réfection conduite d'arrivée d'eau potable dans le regard.23/5

Contrôle télésurveillance: Test des alarmes avec cellule ordonnancement.21/5

Remplacement de la poire de niveau très haut.14/3

Sonde ultra-son: Contrôle de la sonde et du boitier électronique. Boitier électronique hors service. Remplacement du matériel et remise en 
fonctionnement du poste avec sonde ultra son.

26/2

Sonde ultra-son: Niveau figé à 50cm: Affichage d'un message sur écran boitier électronique: "SHORT". Arrêt de l'appareillage et contrôle du bon
fonctionnement sur poire de niveau très haut.

22/2

Curage du poste.22/2

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

2007

InterventionDate

PR Jussy

Action préventive: Curage du poste15/10

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"8/7

Télésurveillance: Batterie hors service. Remplacement et connexions réalisées20/7

Appel ordonnancement: Défaut pompe N°2:Sur place, a ppareillage disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.15/6

Action préventive: Curage du poste11/6

Action préventive: Curage du poste19/2

2009

Défaut appel test : Intervention d'un technicien de France telecom pour rétablissement ligne .12/9

Appel ordonnancement: Défaut pompe N' 1.Sur place, appareillage disjoncté. Réarmement et contrôle de l'installation .1/7

Action préventive: Curage du poste5/6

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Défaut appel test: Suppression du parasurtenseur de la ligne France telecom27/2

Action préventive: Curage du poste14/2

Remplacement carte mère télésurveillance et parasurtenseur.7/1

2008

Réfection conduite d'arrivée d'eau potable dans le regard.23/5

Remplacement de la poire de niveau très haut.14/3

Sonde ultra son: Remplacement du boitier électronique.26/2

Curage du poste.18/11

Appel ordonnancement: Pompe N'2 en défaut: Sur place, appareillage disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.29/10

Curage du poste.30/8

Curage du poste.14/6

Appel ordonnancement: Pompe N'2 en défaut: Sur place, appareillage disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.12/6

Réfection conduite d'arrivée d'eau potable dans le regard.23/5

Contrôle télésurveillance: Test des alarmes avec cellule ordonnancement.21/5

Remplacement de la poire de niveau très haut.14/3

Sonde ultra-son: Contrôle de la sonde et du boitier électronique. Boitier électronique hors service. Remplacement du matériel et remise en 
fonctionnement du poste avec sonde ultra son.

26/2

Sonde ultra-son: Niveau figé à 50cm: Affichage d'un message sur écran boitier électronique: "SHORT". Arrêt de l'appareillage et contrôle du bon
fonctionnement sur poire de niveau très haut.

22/2

Curage du poste.22/2

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

2007

InterventionDate

PR Jussy

 
 



Contrôle de l'installation électrique par un organisme ( APAVE ) 8/7

Action préventive: Curage du poste2/7

Remplacement matériel de contrôle "présence tension".24/6

Défaut absence tension, sur place, module absence tension en défaut ( SM 170 )19/6

Action préventive: Curage du poste28/5

Après consultation des bilans B.D.L.T, temps de marche de la pompe N°1 important. Sur place, débouchag e de la pompe et remise en service.20/3

Action préventive: Curage du poste5/3

Action préventive: Curage du poste5/2

Création une télécommande pour arrêter à distance le poste.30/1

Action préventive: Curage du poste15/1

2009

Réparation ligne téléphonique par France Télécom21/4

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Action préventive: Curage du poste13/3

2008

Mise en place de deux cornières en inox + Cadenas.( porte accès pompes ).12/4

Curage du poste.18/10

Porte du coffret edf à remplacer7/9

Curage du poste.12/7

Mise en place de deux cornières en inox + Cadenas.( porte accès pompes ).12/4

Curage du poste.1/3

Contrôle télésurveillance: Test des alarmes avec cellule ordonnancement.12/2

2007

Contrôle matériel de télésurveillance et test des alarmes.23/2

2006

InterventionDate

PR Lafayette

Contrôle de l'installation électrique par un organisme ( APAVE ) 8/7

Action préventive: Curage du poste2/7

Remplacement matériel de contrôle "présence tension".24/6

Défaut absence tension, sur place, module absence tension en défaut ( SM 170 )19/6

Action préventive: Curage du poste28/5

Après consultation des bilans B.D.L.T, temps de marche de la pompe N°1 important. Sur place, débouchag e de la pompe et remise en service.20/3

Action préventive: Curage du poste5/3

Action préventive: Curage du poste5/2

Création une télécommande pour arrêter à distance le poste.30/1

Action préventive: Curage du poste15/1

2009

Réparation ligne téléphonique par France Télécom21/4

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Action préventive: Curage du poste13/3

2008

Mise en place de deux cornières en inox + Cadenas.( porte accès pompes ).12/4

Curage du poste.18/10

Porte du coffret edf à remplacer7/9

Curage du poste.12/7

Mise en place de deux cornières en inox + Cadenas.( porte accès pompes ).12/4

Curage du poste.1/3

Contrôle télésurveillance: Test des alarmes avec cellule ordonnancement.12/2

2007

Contrôle matériel de télésurveillance et test des alarmes.23/2

2006

InterventionDate

PR Lafayette

 



Action préventive: Curage du poste10/12

Action préventive: Curage du poste5/11

Poire de niveau très haut en défaut.19/8

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"6/7

Module de télésurveillance. Remplacement du modem (sofrel ) et tests alarmes avec cellule ordonnancement3/7

Action préventive: Curage du poste26/6

Remplacement de la carte d'entrée  ( sofrel ) 25/6

Action préventive: Curage du poste4/6

Pompe N°1:Remplacement du démarreur et contrôle du bon fonctionnement.23/4

Pompe N°1:Remplacement du joint sur bride d'accoupl ement et de la roue.10/4

Pompe N°1:Démarreur hors service. Branchement provi soire de la pompe en direct.9/4

Pompe N°1:Renouvellement de l'appareillage.9/4

Action préventive: Curage du poste2/4

Remplacement de la poire de niveau très haut.17/3

Alarme urgente: Deux pompes en défaut. Sur place, la pompe N°1 en service. Anomalie sur poire de nivea u très haut.17/3

Action préventive: Curage du poste3/3

Défaut appel test: Sur place, réfection des connexions sur l'alimentation du sofrel et remplacement de la batterie.18/2

Pompe N°2 :Roulement et garniture mécanique détério rés.17/2

Pompe N°2 : Bruit anormal. Appareillage mis à l'arrê t.5/2

Action préventive: Curage du poste5/2

Action préventive: Curage du poste15/1

2009

Curage du poste17/12

Curage du poste26/10

Mise en place + connexion du boitier électronique par le service maintenance.3/7

Intervention du service réseau : Mise en place d'un débitmétre sur la conduite de refoulement.5/6

Sollicitation d'un camion de curage suite à l'intervention sur réseau.5/6

Curage du poste26/4

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

Curage du poste25/1

2007

Amélioration: Mise en place d'une vanne d'entrée à l'entrée du poste et d'un brise charge16/11

Renouvellement de l'armoire électrique avec mise ne place de démarreurs sur les pompes.27/9

Amélioration: Mise en place d'une vanne d'entrée à l'entrée du poste et d'un brise charge16/11

Curage du poste5/10

Remplacement des chaînes de levage.5/10

Suite à un appel ordonnancement: Pompe n° 1 en défaut. Sur place, disjonction de l'appareillage. Réarmement puis remise en service. 
Vérification du bon fonctionnement.

28/9

Mise en place de démarreurs.28/9

Mise en place de la nouvelle armoire électrique. Amélioration apportée :27/9

Curage du poste12/4

Défaut "auto test sofrel".Réinitialisation + test.15/3

Contrôle matériel de télésurveillance et test des alarmes.23/1

Curage du poste19/1

2006

InterventionDate

PR Moulin Galant

Action préventive: Curage du poste10/12

Action préventive: Curage du poste5/11

Poire de niveau très haut en défaut.19/8

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"6/7

Module de télésurveillance. Remplacement du modem (sofrel ) et tests alarmes avec cellule ordonnancement3/7

Action préventive: Curage du poste26/6

Remplacement de la carte d'entrée  ( sofrel ) 25/6

Action préventive: Curage du poste4/6

Pompe N°1:Remplacement du démarreur et contrôle du bon fonctionnement.23/4

Pompe N°1:Remplacement du joint sur bride d'accoupl ement et de la roue.10/4

Pompe N°1:Démarreur hors service. Branchement provi soire de la pompe en direct.9/4

Pompe N°1:Renouvellement de l'appareillage.9/4

Action préventive: Curage du poste2/4

Remplacement de la poire de niveau très haut.17/3

Alarme urgente: Deux pompes en défaut. Sur place, la pompe N°1 en service. Anomalie sur poire de nivea u très haut.17/3

Action préventive: Curage du poste3/3

Défaut appel test: Sur place, réfection des connexions sur l'alimentation du sofrel et remplacement de la batterie.18/2

Pompe N°2 :Roulement et garniture mécanique détério rés.17/2

Pompe N°2 : Bruit anormal. Appareillage mis à l'arrê t.5/2

Action préventive: Curage du poste5/2

Action préventive: Curage du poste15/1

2009

Curage du poste17/12

Curage du poste26/10

Mise en place + connexion du boitier électronique par le service maintenance.3/7

Intervention du service réseau : Mise en place d'un débitmétre sur la conduite de refoulement.5/6

Sollicitation d'un camion de curage suite à l'intervention sur réseau.5/6

Curage du poste26/4

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

Curage du poste25/1

2007

Amélioration: Mise en place d'une vanne d'entrée à l'entrée du poste et d'un brise charge16/11

Renouvellement de l'armoire électrique avec mise ne place de démarreurs sur les pompes.27/9

Amélioration: Mise en place d'une vanne d'entrée à l'entrée du poste et d'un brise charge16/11

Curage du poste5/10

Remplacement des chaînes de levage.5/10

Suite à un appel ordonnancement: Pompe n° 1 en défaut. Sur place, disjonction de l'appareillage. Réarmement puis remise en service. 
Vérification du bon fonctionnement.

28/9

Mise en place de démarreurs.28/9

Mise en place de la nouvelle armoire électrique. Amélioration apportée :27/9

Curage du poste12/4

Défaut "auto test sofrel".Réinitialisation + test.15/3

Contrôle matériel de télésurveillance et test des alarmes.23/1

Curage du poste19/1

2006

InterventionDate

PR Moulin Galant

 



Action préventive: Graissage des vannes.29/10

Télésurveillance: Contrôle et test des alarmes avec cellule ordonnancement.12/10

Pompe N°2 en défaut d'isolement: Appareillage remon té et envoyé en réparation.6/10

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"6/7

Après contrôle de l'installation, la pompe N°2 fait  disjoncter le poste. Mise à l'arrêt de l'appareillage et consignation.6/4

2009

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

2008

Renouvellement de l'armoire electrique de commande22/11

Remplacement de l'armoire electrique de commande22/11

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

2007

InterventionDate

PR Moulin Galant anti-crue

Action préventive: Graissage des vannes.29/10

Télésurveillance: Contrôle et test des alarmes avec cellule ordonnancement.12/10

Pompe N°2 en défaut d'isolement: Appareillage remon té et envoyé en réparation.6/10

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"6/7

Après contrôle de l'installation, la pompe N°2 fait  disjoncter le poste. Mise à l'arrêt de l'appareillage et consignation.6/4

2009

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

2008

Renouvellement de l'armoire electrique de commande22/11

Remplacement de l'armoire electrique de commande22/11

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

2007

InterventionDate

PR Moulin Galant anti-crue

 



Absence tension : Sur place, "une phase "manquante sur réseau EDF. Intervention d'un technicien et dépannage provisoire. Intervention d'une équipe EDF et 
réfection complète réalisée le 07/01/2010 

22/12

Action préventive: Curage du poste10/12

Télésurveillance: Contrôle et test des alarmes avec cellule ordonnancement.9/10

Action préventive: Curage du poste13/8

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"6/7

Appel ordonnancement: Défaut pompe N°1:Sur place, a ppareillage disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.22/6

Action préventive: Curage du poste28/5

Suite anomalie du 02 et 03/05, appareillages remontés et contrôlés4/5

Niveau très haut et pompes en marche: Sur place, poste en charge et pompes en service mais le niveau dans la bâche reste stable. Inversion du sens de 
rotation afin désobstruer les pompes. Remise en configuration automatique et après contrôle, la bâche est

3/5

Niveau très haut et pompes en marche: Sur place, poste en charge et pompes en service mais le niveau dans la bâche reste stable. Inversion du sens de 
rotation afin désobstruer les pompes. Remise en configuration automatique et contrôle de la bâche.

2/5

Appel ordonnancement: Défaut pompe N°2:Sur place, a ppareillage disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.4/3

Action préventive: Curage du poste11/2

Renouvellement de la vanne d'aspiration sur pompe N°2.4/11

Renouvellement de la pompe N°2 4/11

2009

Action préventive: Curage du poste16/10

BDLT: nombre de démarrages des pompes élevés. Sur place, nettoyage de la face émettrice de la sonde-ultra-son et test des pompes: ok.13/10

Contrôle de la télésurveillance: Contrôle des alarmes avec cellule ordonnacement24/9

BDLT: nombre de démarrages des pompes élevés. Sur place, nettoyage de la face émettrice de la sonde-ultra-son et test des pompes: ok.11/9

Action préventive: Curage du poste17/7

Incident sur réseau EDF. Fusible alimentation poste hors service. Intervention technicien EDF et remplacement du fusible. Remise en service du poste 
et contrôle du bon fonctionnement.

10/6

Action préventive: Curage du poste17/4

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Réamorçage de la pompe n'127/3

Action préventive: Curage du poste17/1

2008

Curage du poste26/10

Défaut appel test suite à defaut France Télécom, remise service de la ligne le 02/10/071/10

Chantier actuellement en cours ( construction de logements ). Ces travaux ont neccessité une modification définitive au niveau de l'arrivée dans le 
poste des effluents .

7/9

Curage du poste26/7

Remise en service de la sonde après avoir retiré la couche de graisse.20/7

BDLT: Nombre de démarrage important: Sur place, formation d'une couche de graisse sur la paroie et devant écho de la sonde entrâinant des 
perturbations. Arrêt de la sonde et fonctionnement du poste sur poire de niveau.

16/7

BDLT: Nombre de démarrage trés important: Sur place, Présence de mousse importante entrâinant des perturbations au niveau de l'écho de la sonde. 
Arrêt de la sonde et fonctionnement du poste sur poire de niveau.Remise en service de la sonde après dispariti

7/6

BDLT: Nombre de démarrage trés important: Sur place, Présence de mousse importante entrâinant des perturbations au niveau de l' écho de la sonde .6/6

BDLT: Temps de marche et nombre de démarrage trés important: Sur place, sonde figée a 0,80m car couronne de graisse. Nettoyage et retrait 
graisse. Contrôle du bon fonctionnement puis remise en route.

22/5

Curage du poste26/4

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

Télésurveillance:Contrôle et test des alarmes. Problème de ligne suite à un défaut sur la "parasurtenseur". Branchement provisoire en direct.12/2

Curage du poste25/1

2007

Remplacement du boitier l'électronique de la sonde ultra- son.12/12

Remplacement du parasurtenseur.11/9

Remplacement du bac sofrel + Carte Modem.17/7

Remplacement du boitier l'électronique de la sonde ultra-son.12/12

B.D.L.T.• Nombre de démarrage trop important. Surplace, réglage hauteur poire de niveau très haut.2/11

B.D.L.T. : Nombre de démarrage trop important. Sur place, défaut sonde ultra-son. Mise à l'arrêt de l'appareillage et vérification du bon 
fonctionnement sur poire de niveau très haut.

31/10

Remplacement du parasurtenseur.11/9

Défaut "appel test". Sur place, remplacement du bac sofrel + Carte Modem. Essais des alarmes concluant avec service ordonnancement.17/7

Appel ordonnancement.• Pompe n° 1 en défaut. Sur place, disjonction de4/5

Initialisation paramétrage sofrel et rechargement.24/3

Défaut "auto test sofrel". Réinitialisation + test.15/3

2006

InterventionDate

PR Papeterie

Absence tension : Sur place, "une phase "manquante sur réseau EDF. Intervention d'un technicien et dépannage provisoire. Intervention d'une équipe EDF et 
réfection complète réalisée le 07/01/2010 

22/12

Action préventive: Curage du poste10/12

Télésurveillance: Contrôle et test des alarmes avec cellule ordonnancement.9/10

Action préventive: Curage du poste13/8

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"6/7

Appel ordonnancement: Défaut pompe N°1:Sur place, a ppareillage disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.22/6

Action préventive: Curage du poste28/5

Suite anomalie du 02 et 03/05, appareillages remontés et contrôlés4/5

Niveau très haut et pompes en marche: Sur place, poste en charge et pompes en service mais le niveau dans la bâche reste stable. Inversion du sens de 
rotation afin désobstruer les pompes. Remise en configuration automatique et après contrôle, la bâche est

3/5

Niveau très haut et pompes en marche: Sur place, poste en charge et pompes en service mais le niveau dans la bâche reste stable. Inversion du sens de 
rotation afin désobstruer les pompes. Remise en configuration automatique et contrôle de la bâche.

2/5

Appel ordonnancement: Défaut pompe N°2:Sur place, a ppareillage disjoncté. Réarmement et contrôle du bon fonctionnement.4/3

Action préventive: Curage du poste11/2

Renouvellement de la vanne d'aspiration sur pompe N°2.4/11

Renouvellement de la pompe N°2 4/11

2009

Action préventive: Curage du poste16/10

BDLT: nombre de démarrages des pompes élevés. Sur place, nettoyage de la face émettrice de la sonde-ultra-son et test des pompes: ok.13/10

Contrôle de la télésurveillance: Contrôle des alarmes avec cellule ordonnacement24/9

BDLT: nombre de démarrages des pompes élevés. Sur place, nettoyage de la face émettrice de la sonde-ultra-son et test des pompes: ok.11/9

Action préventive: Curage du poste17/7

Incident sur réseau EDF. Fusible alimentation poste hors service. Intervention technicien EDF et remplacement du fusible. Remise en service du poste 
et contrôle du bon fonctionnement.

10/6

Action préventive: Curage du poste17/4

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Réamorçage de la pompe n'127/3

Action préventive: Curage du poste17/1

2008

Curage du poste26/10

Défaut appel test suite à defaut France Télécom, remise service de la ligne le 02/10/071/10

Chantier actuellement en cours ( construction de logements ). Ces travaux ont neccessité une modification définitive au niveau de l'arrivée dans le 
poste des effluents .

7/9

Curage du poste26/7

Remise en service de la sonde après avoir retiré la couche de graisse.20/7

BDLT: Nombre de démarrage important: Sur place, formation d'une couche de graisse sur la paroie et devant écho de la sonde entrâinant des 
perturbations. Arrêt de la sonde et fonctionnement du poste sur poire de niveau.

16/7

BDLT: Nombre de démarrage trés important: Sur place, Présence de mousse importante entrâinant des perturbations au niveau de l'écho de la sonde. 
Arrêt de la sonde et fonctionnement du poste sur poire de niveau.Remise en service de la sonde après dispariti

7/6

BDLT: Nombre de démarrage trés important: Sur place, Présence de mousse importante entrâinant des perturbations au niveau de l' écho de la sonde .6/6

BDLT: Temps de marche et nombre de démarrage trés important: Sur place, sonde figée a 0,80m car couronne de graisse. Nettoyage et retrait 
graisse. Contrôle du bon fonctionnement puis remise en route.

22/5

Curage du poste26/4

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

Télésurveillance:Contrôle et test des alarmes. Problème de ligne suite à un défaut sur la "parasurtenseur". Branchement provisoire en direct.12/2

Curage du poste25/1

2007

Remplacement du boitier l'électronique de la sonde ultra- son.12/12

Remplacement du parasurtenseur.11/9

Remplacement du bac sofrel + Carte Modem.17/7

Remplacement du boitier l'électronique de la sonde ultra-son.12/12

B.D.L.T.• Nombre de démarrage trop important. Surplace, réglage hauteur poire de niveau très haut.2/11

B.D.L.T. : Nombre de démarrage trop important. Sur place, défaut sonde ultra-son. Mise à l'arrêt de l'appareillage et vérification du bon 
fonctionnement sur poire de niveau très haut.

31/10

Remplacement du parasurtenseur.11/9

Défaut "appel test". Sur place, remplacement du bac sofrel + Carte Modem. Essais des alarmes concluant avec service ordonnancement.17/7

Appel ordonnancement.• Pompe n° 1 en défaut. Sur place, disjonction de4/5

Initialisation paramétrage sofrel et rechargement.24/3

Défaut "auto test sofrel". Réinitialisation + test.15/3

2006

InterventionDate

PR Papeterie

 
 



Action préventive: Curage du poste3/12

Après consultation des bilans B.D.L.T, absence de permutation des pompes. Remise en configuration normale.30/7

Après consultation des bilans B.D.L.T, Temps de fonctionnement important sur le système dip et sur la pompe N°2.Sur place, désobstructions et 
contrôle du bon fonctionnement

28/7

Suite coupure EDF sur la station d'épuration du S.I.A.R.C.E ( travaux de raccordement électrique ), mise à l'arrêt de poste à 2H15.Remise en route 
le 28/07/2009 à 7h23 

27/7

Désobstruction de la pompe N°1 et contrôle du bon f onctionnement.23/7

Désobstruction de la pompe N°1 et contrôle du bon f onctionnement.10/7

Action préventive: Curage du poste9/7

Désobstruction de la pompe N°1 et contrôle du bon f onctionnement.7/7

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"6/7

Mise en place d'un moteur de location suite défaut pompe N°23/7

Pompe N°2 :Bruit anormal, après contrôle, problème de roulement. Appareillage remonté et envoyé en réparation.1/7

Mise en place d'une pompe de location suite défaut de la pompe N°1.1/7

Pompe vide cave en défaut.26/6

Pompe N°3 :Désobstruction de la conduite de refoule ment par une société de curage et remise en service de la pompe. 26/6

Pompe N°1 retirée et envoyée en réparation.25/6

Défaut pompe N°1:Sur place, installation disjonctée  suite à un défaut d'isolement sur la pompe N°1. App areillage mis à l'arrêt et consignation.24/6

Action préventive: Curage du poste7/5

Après consultation des bilans B.D.L.T, nombre important de démarrage. Sur place, échos mesure ultra-son suite à une présence de graisse au 
niveau du tube PVC. Nettoyage complet du tube PVC et contrôle du bon fonctionnement.

15/4

Action préventive: Curage du poste et tentative de remise en route de la P3.Nettoyage de la conduite d'aspiration à l'aide de la lance à haute 
pression.Il n'a pas été rendu possible de démonter le clapet car absence de vanne d'isolement sur la conduite de

12/3

Action préventive: Curage du poste22/1

2009

Remplacement des contacteurs par des démarreurs.15/5

Mise en place d'un système de purge sur chaque purge de pompe.9/4

Réfection de la porte accès local de commande ( décapage + peinture )9/4

Contrôle de la télésurveillance: Contrôle des alarmes avec cellule ordonnacement24/11

Relais temporisé "poire de niveau très haut".Réglage 70 secondes au lieu de 100 secondes.3/11

Appel ordonnancement: Défaut sonde : Sur place, perte d'écho. Mise à l'arrêt de la sonde et contrôle du bon fonctionnement avec flotteur 
de secours.

3/11

Curage du poste16/10

BDLT: Temps de marche important: Sur place pompes désamorçées.Réarmorçage et contrôle du bon fonctionnement.3/10

Action préventive: Curage du poste24/7

Remplacement des contacteurs de puissance par des démarreurs.15/5

Opération conjointe avec Agence réseaux pour vérification de l'existence d'un by-pass à l'amont du poste (arrêt des pompes à 9h00, remise 
en service à 15h30).

17/4

Action préventive: Curage du poste17/4

Mise en place d'une tuyauterie sur chaque purge de pompe.9/4

Réfection de la porte accès local de commande ( décapage + peinture )9/4

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Action préventive: Curage du poste17/1

BDLT: Nombre de démarrage trop important, sur place nettoyage de la colonne PVC de la sonde de niveau.4/1

2008

Mise en place d'un moteur de secours ( location chez emu ) sur la pompe n' 1.18/8

Curage du poste.15/11

BDLT: Nombre de démarrage trop important, sur place nettoyage du capteur de niveau et de son fourreau.28/9

Mise en place d'un moteur de secours sur la pompe n' 1.17/8

Appel ordonnancement: niveau très haut et pompes en marche . Sur place, poire de niveau très haut bloquée. Remise en place et contrôle du 
bon fonctionnement.

16/8

Absence tension: Sur place, poste disjoncté. Réenclement du disjoncteur général.La pompe N' 1 à l'origine de la disjonction ( en défaut 
d'isolement ). Arrêt et consignation de l'appareillage.

7/8

Identification des appareillages de levage. (202)2/8

Curage du poste.31/5

Armoire électrique: Système de fermeture hors-service.28/5

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

Télésurveillance:Contrôle et test des alarmes.31/1

Curage du poste.12/1

2007

Amélioration sécurité: Modification et remplacement du20/9

Défaut appel test. Absence ligne PTT. Intervention France telecom, prôblème de connexions à l'origine du dysfonctionnement.23/10

B.D.L.T:nombre de démarrages important. Sur place, perte d'échos sur la sonde ultra son. Nettoyage de la face émettrice et du tube pvc 
puis remise en service.

17/10

B.D.L.T:Temps de marche sur la pompe n° 1supérieur à la pompe n°2. Sur place, pompe n° 1 légèrement désamorçée. Réamorçage et remise en 
service.

29/9

intermédiaire + remplacement de la grille accès bâche.Support échelle refixer.20/9

Amélioration sécurité: Modification et remplacement du garde corps sur palier20/9

Absence tension sofrel.• Sur place, poste disjoncté suite aux orages. Réarmement et remise en service de l'installation.27/7

Gond sur grille accès regard dégrillage défecfueux.8/6

B.D.L.T.• Important nombre de démarrage . Surplace, encrassement dans le tube pvc. Nettoyage et vérification du fonctionnement..5/6

Suite à une perte d'échos, désamorçage de la pompe N° 1. Réarmorçage puis remise en service.22/5

2006

InterventionDate

PR Stade Mercier

Action préventive: Curage du poste3/12

Après consultation des bilans B.D.L.T, absence de permutation des pompes. Remise en configuration normale.30/7

Après consultation des bilans B.D.L.T, Temps de fonctionnement important sur le système dip et sur la pompe N°2.Sur place, désobstructions et 
contrôle du bon fonctionnement

28/7

Suite coupure EDF sur la station d'épuration du S.I.A.R.C.E ( travaux de raccordement électrique ), mise à l'arrêt de poste à 2H15.Remise en route 
le 28/07/2009 à 7h23 

27/7

Désobstruction de la pompe N°1 et contrôle du bon f onctionnement.23/7

Désobstruction de la pompe N°1 et contrôle du bon f onctionnement.10/7

Action préventive: Curage du poste9/7

Désobstruction de la pompe N°1 et contrôle du bon f onctionnement.7/7

Contrôle armoire électrique par organisme "Veritas"6/7

Mise en place d'un moteur de location suite défaut pompe N°23/7

Pompe N°2 :Bruit anormal, après contrôle, problème de roulement. Appareillage remonté et envoyé en réparation.1/7

Mise en place d'une pompe de location suite défaut de la pompe N°1.1/7

Pompe vide cave en défaut.26/6

Pompe N°3 :Désobstruction de la conduite de refoule ment par une société de curage et remise en service de la pompe. 26/6

Pompe N°1 retirée et envoyée en réparation.25/6

Défaut pompe N°1:Sur place, installation disjonctée  suite à un défaut d'isolement sur la pompe N°1. App areillage mis à l'arrêt et consignation.24/6

Action préventive: Curage du poste7/5

Après consultation des bilans B.D.L.T, nombre important de démarrage. Sur place, échos mesure ultra-son suite à une présence de graisse au 
niveau du tube PVC. Nettoyage complet du tube PVC et contrôle du bon fonctionnement.

15/4

Action préventive: Curage du poste et tentative de remise en route de la P3.Nettoyage de la conduite d'aspiration à l'aide de la lance à haute 
pression.Il n'a pas été rendu possible de démonter le clapet car absence de vanne d'isolement sur la conduite de

12/3

Action préventive: Curage du poste22/1

2009

Remplacement des contacteurs par des démarreurs.15/5

Mise en place d'un système de purge sur chaque purge de pompe.9/4

Réfection de la porte accès local de commande ( décapage + peinture )9/4

Contrôle de la télésurveillance: Contrôle des alarmes avec cellule ordonnacement24/11

Relais temporisé "poire de niveau très haut".Réglage 70 secondes au lieu de 100 secondes.3/11

Appel ordonnancement: Défaut sonde : Sur place, perte d'écho. Mise à l'arrêt de la sonde et contrôle du bon fonctionnement avec flotteur 
de secours.

3/11

Curage du poste16/10

BDLT: Temps de marche important: Sur place pompes désamorçées.Réarmorçage et contrôle du bon fonctionnement.3/10

Action préventive: Curage du poste24/7

Remplacement des contacteurs de puissance par des démarreurs.15/5

Opération conjointe avec Agence réseaux pour vérification de l'existence d'un by-pass à l'amont du poste (arrêt des pompes à 9h00, remise 
en service à 15h30).

17/4

Action préventive: Curage du poste17/4

Mise en place d'une tuyauterie sur chaque purge de pompe.9/4

Réfection de la porte accès local de commande ( décapage + peinture )9/4

Contrôle des installations électriques par organisme "APAVE "3/4

Action préventive: Curage du poste17/1

BDLT: Nombre de démarrage trop important, sur place nettoyage de la colonne PVC de la sonde de niveau.4/1

2008

Mise en place d'un moteur de secours ( location chez emu ) sur la pompe n' 1.18/8

Curage du poste.15/11

BDLT: Nombre de démarrage trop important, sur place nettoyage du capteur de niveau et de son fourreau.28/9

Mise en place d'un moteur de secours sur la pompe n' 1.17/8

Appel ordonnancement: niveau très haut et pompes en marche . Sur place, poire de niveau très haut bloquée. Remise en place et contrôle du 
bon fonctionnement.

16/8

Absence tension: Sur place, poste disjoncté. Réenclement du disjoncteur général.La pompe N' 1 à l'origine de la disjonction ( en défaut 
d'isolement ). Arrêt et consignation de l'appareillage.

7/8

Identification des appareillages de levage. (202)2/8

Curage du poste.31/5

Armoire électrique: Système de fermeture hors-service.28/5

APAVE: Contrôle annuel des équippements électriques.15/2

Télésurveillance:Contrôle et test des alarmes.31/1

Curage du poste.12/1

2007

Amélioration sécurité: Modification et remplacement du20/9

Défaut appel test. Absence ligne PTT. Intervention France telecom, prôblème de connexions à l'origine du dysfonctionnement.23/10

B.D.L.T:nombre de démarrages important. Sur place, perte d'échos sur la sonde ultra son. Nettoyage de la face émettrice et du tube pvc 
puis remise en service.

17/10

B.D.L.T:Temps de marche sur la pompe n° 1supérieur à la pompe n°2. Sur place, pompe n° 1 légèrement désamorçée. Réamorçage et remise en 
service.

29/9

intermédiaire + remplacement de la grille accès bâche.Support échelle refixer.20/9

Amélioration sécurité: Modification et remplacement du garde corps sur palier20/9

Absence tension sofrel.• Sur place, poste disjoncté suite aux orages. Réarmement et remise en service de l'installation.27/7

Gond sur grille accès regard dégrillage défecfueux.8/6

B.D.L.T.• Important nombre de démarrage . Surplace, encrassement dans le tube pvc. Nettoyage et vérification du fonctionnement..5/6

Suite à une perte d'échos, désamorçage de la pompe N° 1. Réarmorçage puis remise en service.22/5

2006

InterventionDate

PR Stade Mercier

 
 


